
2 3 E1
X1M

2 3 E1

Option Zusaztplatine 
S21 (auf Platine FTXJ)

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch

TCA Thermoclima AG
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Schaltstellung für aut. Wiederanlauf
nach Stromausfall

Verbindung zur Hauptplatine
des Innengerätes (S21) 3 4 5 6 7 8 9 10
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Hinweis:
Falls Freigabe/Sperrung nicht verwendet wird,
muss eine Brückenverbindung zwischen
Klemmen 7-8 erstellt werden!

Spannungsversorgung Zusatzplatine

Aussengerät

Mit Zusatzplatine  KRP413 A1S-1 DE

Weitere Hinweise zur 
Platine siehe separate
Spezifikation

Verbindung zur Klemmen S21

 Kabel wird mit der Platine 
KRP413 A1S-1 DE mitgeliefert  

 Kabel wird mit der Platine 
 mitgeliefert  

 Zusatzplatine  KRP413 A1S-1 DE mit Trafo




